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Vaststellingen: 
 

• Tijdens het werfbezoek waren er geen werken in uitvoering omwille van de 
weersomstandigheden. 

• Alle zones voor betonherstel zijn uitgebroken en deels zijn deze correct ingeslepen, op andere 
plaatsen nog verder aandacht aan te besteden. Daar waar nodig werd nieuwe wapening 
geplaatst. Alle blootliggende wapening, zowel oud als nieuw, wordt blank gestraald en 
behandeld met een wapeningsbeschermer. De AA dient de opmetingen van het beton herstel 
ter controle voor te leggen. Gelieve de betonherstellingen voldoende te catalogeren, zijnde 
aanduiding op het gevelplan. Alsook foto’s van het blank gestraalde wapeningsijzer en 
behandelde wapening. Effectieve herstellingen zijn bij een volgend werfbezoek na te kijken. 
Enkel de structuur van de herstellingen is van belang aangezien deze voorzien wordt van een 
coating. 

• In de verticale kolommen komt hier en daar een staalprofiel vrij dat duidelijk schade veroorzaakt 
door corrosie. Deze zones dienen verder vrijgemaakt te worden zodoende deze correct kan 
behandelt worden. 

• Thv. het linkse balkon 3” verdieping vertoond een eerder uitgevoerde betonherstelling in het 
loopvlak. Deze dient integraal opnieuw hersteld te worden. De VME gaf aan dat voor deze 
herstelling hier een oud ankerpunt zat die betonschade tot gevolg gaf. Echter is men er niet van 
overtuigd dat deze herstelling 100% correct is uitgevoerd. Daarom is deze integraal te 
verwijderen en te herstellen. 

• De zone boven de lintelen dient luchtdicht gemaakt te worden. 

• De AA stelt een type van klokputten voor mits op maat gemaakte rooster. Technische fiche over 
te maken. 

• De afvoerleidingen zijn momenteel in gelaste PE leidingen. Op het eerste zicht zien deze er 
nog goed uit en is vervanging niet aan de orde. Een lekdetectie tijdens het reinigen van de gevel 
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zal gebeuren door visuele controle. Zones die lekken vertonen dienen vervangen te worden. 
Verder zal er enkel maar een nieuwe aankoppeling tussen klokput en PE leiding dienen te 
gebeuren. Hierdoor dient een grote voorziene hoeveelheid van afvoerleiding niet vervangen te 
worden. De AA legt een verrekening voor ifv. gewijzigde type klokput (rooster) en de niet te 
plaatsen afvoerleidingen. 

• Er wordt per balkon telkens een sleuf voorzien van de bekabeling verlichting (zie aanduiding op 
foto) zodoende deze onderuit de nieuwe plafondbekleding komt. Locatie telkens de zijde waar 
het schuifraam open gaat. 

• Het frontpaneel van het balkon boven de ingang van de residentie wordt deels afgezaagd tot 2 
cm boven onderzijde naastliggende niveau fronten. Hierna kan de onderzijde bijgewerkt worden 
met herstelmortel tot op hetzelfde niveau als de naastliggende fronten en bekomt men een 
correcte wapeningsdekking van de doorgeslepen wapening. 

• De hijshaak in de doorgang naar inkom wordt verwijderd om het niveau van het valse plafond 
tot net boven het niveau van het frontpaneel te kunnen plaatsen en zo ook een maximale hoogte 
van dit plafond te creëren. 

• Alle zichtbare plafond en wanden boven oorspronkelijk plafond worden geïsoleerd met rotswol, 
thv. de inkomdeur voorziet men de nodige retour naar beneden. 

• Locatie van de nieuwe verlichting gelijkvloers werd in overleg bepaald, zijnde telkens 2 spotjes 
in de voorste panelen en 2 spotjes in de achterste panelen. 

 
 
 
 
Volgende werfvergadering is nog vast te leggen ifv. vooruitgang werken en weersomstandigheden. 
  

 
Foto’s: 
 

 
Voorbeeld uit te slijpen zones 
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Voorbeeld van in te slijpen zones 
 

 
Voorbeeld correct uitgeslepen zones 
 
 

Aandacht voor betondekking 
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Zone waar T-profiel zit verder vrij te maken 
 
 

 
Voorbeeld aanduiding locatie sleuf voor bekabeling (telkens zijde open schuifraam) 
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Te verwijderen hijsoog (men kan gebruik maken van een balkenklem) 
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