
Nummer: 310001461

UITVOERINGSATTEST VAN WERKEN OP EEN 
AARDGASBINNENINSTALLATIE MET EEN IN DIENST ZIJNDE GASMETER

Installatiebedrijf

Naam: ABH BVBA B.T.W. nr: 0834.280.370

Straat: Conterdijk(Wul) Nr.:  7

Plaats: 8670 Koksijde

Telefoon: +32 475859807 E-mail: info@abhtechnics.be

Cerga-nummer: 13-04007-N

Installatie

EAN: 541449200007512701

Adres: Noordzeelaan 2 - 8434 Westende

Algemene delen

Karakteristieken van de gasmeter

• Nummer: 6089585 Index: 16586.9000

Karakteristieken van de installatie

• Bedrijfsdruk in mbar: 20

• Uitgevoerde werken: Volledig nieuwe installatie

Isometrisch schema van de installatie

Zie volgende pagina.

Beschrijving van de uitgevoerde werken

Dichtheidsproef van gasleiding.
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Verklaring

1. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert de volledig nieuwe installatie volgens het isometrisch schema en volgens de beschrijving van

de uitgevoerde werken te hebben geplaatst conform de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn.

Toegepaste voorschriften: NBN D 51-003:2010+A2:2021

2. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert dat de eventueel geplaatste toestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen

werden aangesloten op de installatie.

3. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert de volledig nieuwe installatie te hebben beproefd op dichtheid. De dichtheidsproef voldoet.

Aangemaakt op: 17/02/2024 08:41:59

Door: Hermans Frank Mariette J

ABH BVBA
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